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Przasnysz, dnia 30.03.2022r.

Urzad Gminy
Czernice Borowe

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu zgodnie z § 23
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) przekazuje ponizej
informacje dotyczace oceny obszarowej jakosci wody za 2021r.

OCENA OBSZAROWA JAKOSCI WODY GMINY CZERNICE BOROWE, POWIAT
PRZASNYSKI ZA 2021 R.

NAZWA GMINY
Czernice Borowe

1. NAZWA WODOCIAGU

Wodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Rostkowie

WEASCICIEL WODOCIAGU/ADMINISTRATOR
Urzad Gminy Czernice Borowe/Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie

LICZBA ZAOPATRYWANE) LUDNOSCI

PRODUKCIA WODY [M3/D] 131
STACJA UZDATNIANIA WODY - tak

DEZYNFEKCIA WODY okresowa

ok. 610

OCENA JAKOSCI WODY NA DZIEN: 31.12.2021R. Przydatna

PRZEKROCZENIA FIZYCZNE WYSTEPUJACE W 2021R. - brak

PRZEKROCZENIA CHEMICZNE WYSTEPUJACE W 2021R. - brak

PRZEKROCZENIA BAKTERIOLOGICZNE WYSTEPUIACE W 2021R. -  bakterie grupy coli, ogélna

liczba kolonii w 22°C

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJACYCH WARUNKOWA PRZYDATNOSC - ©

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJACYCH BRAK PRZYDATNOSCI - 0

LICZBA DECYZJI WYKONANYCH



LICZBA DNI W KTORYCH OBOWIAZYWAL BRAK PRZYDATNOSCI WODY DO SPOZYCIA - 0

ZGtOSZONE REAKCJE NIEPOZADANE ZWIAZANE ZE SPOZYCIEM WODY W 2021R. - brak

DZIALANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO -

2. NAZWA WODOCIAGU

brak

Wodociagg do zhiorowego zaopatrzenia w wode w Pawlowie Koscielnym

WHASCICIEL WODOCIAGU/ADMINISTRATOR

Urzad Gminy Czernice Borowe/Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie

LICZBA ZAOPATRYWANEJ LUDNOSCI  ok. 1180
PRODUKCJA WODY [M?/D] 368

STACJA UZDATNIANIA WODY - tak

DEZYNFEKCIA WODY okresowa

OCENA JAKOSCI WODY NA DZIEN: 31.12.2021R. Przydatna
PRZEKROCZENIA FIZYCZNE WYSTEPUJACE W 2021R. - brak
PRZEKROCZENIA CHEMICZNE WYSTEPUJACE W 2021R. - brak

PRZEKROCZENIA BAKTERIOLOGICZNE WYSTEPUJACE W 2021R.
liczba kolonii w 22°C

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJACYCH WARUNKOWA PRZYDATNOSC -

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJACYCH BRAK PRZYDATNOSCI -0

LICZBA DECYZJI WYKONANYCH - 0

0

bakterie grupy coli, ogdlna

LICZBA DNI W KTORYCH OBOWIAZYWAL BRAK PRZYDATNOSCI WODY DO SPOZYCIA - 0

ZGtOSZONE REAKCJE NIEPOZADANE ZWIAZANE ZE SPOZYCIEM WODY W 2021R. - brak

DZIALANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO -

3. NAZWA WODOCIAGU

Wodociag do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Czernicach Borowych

WHASCICIEL WODOCIAGU/ADMINISTRATOR

brak

Urzad Gminy Czernice Borowe/Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Miawie

LICZBA ZAOPATRYWANEJ LUDNOSCI  ok. 1960

PRODUKCJA WODY [M3/D] 420



STACJA UZDATNIANIA WODY - tak

DEZYNFEKCIA WODY okresowa

OCENA JAKOSCI WODY NA DZIEN: 31.12.2021R. Przydatna

PRZEKROCZENIA FIZYCZNE WYSTEPUJACE W 2021R. - brak

PRZEKROCZENIA CHEMICZNE WYSTEPUJACE W 2021R. - brak

PRZEKROCZENIA BAKTERIOLOGICZNE WYSTEPUJACE W 2021R. - brak

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJACYCH WARUNKOWA PRZYDATNOSC - 0

LICZBA DECYZJI STWIERDZAJACYCH BRAK PRZYDATNOSCI -0

LICZBA DECYZJI WYKONANYCH - 0

LICZBA DNI W KTORYCH OBOWIAZYWAL BRAK PRZYDATNOSCI WODY DO SPOZYCIA - 0
ZGtOSZONE REAKCIJE NIEPOZADANE ZWIAZANE ZE SPOZYCIEM WODY W 2021R. - brak

DZIAtANIA NAPRAWCZE PROWADZONE PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO -  brak

Do wiadomosci:
ZUW dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie
Ul. Nowa 40, 06-500 Mtawa

(S ]



SV T EAT

st

el




